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Szanowny Pan Konstancin-Jeziorna, 22 listopada 2018 r.
prof. Sylwester Robak

Dyrektor Instytutu

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAL ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKROENERGETYKI

ul. KOSZYKOWA 75

00-662 WARSZAWA

Dotyczy: dopuszczenia urzadzenia KS2018 w wersji oprogramowania 2.0 do stosowania w KSE

Niniejszym informujemy Panstwa, ze urzadzenie typu KS2018 w wersji oprogramowania 2.0, przeszio badania
w Laboratorium Zabezpieczert PSE S.A. na zgodno$¢ z ponizszymi standardami:
1) ,Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, pomiary i ukiady obwoddéw wtérnych”,
PSE-SF.KSE 2.3/2012v1,
2) ,Urzadzenia elektroenergelycznej automatyki zabezpieczeniowej i ukfady z nig wspdipracujgce
stosowane na stacjach elektroenergetycznych NN i WN", PSE-ST.EAZ.NN.WN/20186.

Po przeprowadzeniu testdw stwierdzamy, ze urzadzenie typu KS2018 w wersji oprogramowania 2.0,
realizujgce funkcje ,Brama zdainego dostepu do urzadzen automatyki stacji GRA (gtdowna funkcja zdalny dostep
do urzadzan automatyki stacji — 16EFCM)",

moze by¢ stosowane w obiektach PSE S.A.

Informujemy rowniez, ze w przypadku wprowadzenia nowych rozwigzarn technicznych wplywajacych na projekt
i konstrukcje urzgdzenia lub zmian w oprogramowaniu, urzgdzenia powinny ponownie podlega¢ badaniom
w Laboratorium Zabezpieczen PSE S.A., w celu potwierdzenia ich funkcjonalnosci po wprowadzonych

zmianach.
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